


Note de calcul de pré-sélection des ventilo-convecteurs

   Altidude du Site  m 0 P 101 325 Pa

Surfaçe Volume Débit d'air Vitesse Brassage ts
m² m3 ta°c déperditions ta°c Hr% sensibles latents m3/h v/h °c froide chaude

RDC ‐ Chambre n°30 RDC Aile Sud 19,30 51,14 21 2090 26 64 826 259 1 306 V3 6,0 18,1 FED 200 1090 2090
RDC ‐ Chambre n°28 RDC Aile Sud 19,30 51,14 21 1358 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1358
RDC ‐ Chambre n°26 RDC Aile Sud 19,30 51,14 21 1358 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1358
RDC ‐ Chambre n°24 RDC Aile Sud 19,10 50,62 21 1354 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1354
RDC ‐ Chambre n°22 RDC Aile Sud 19,10 50,62 21 1354 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1354
RDC ‐ Chambre n°20 RDC Aile Sud 19,30 51,14 21 1358 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1358
RDC ‐ Chambre n°18 RDC Aile Sud 19,30 51,14 21 1358 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1358
RDC ‐ Chambre n°16 RDC Aile Sud 19,30 51,14 21 1358 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1358
RDC ‐ Chambre n°14 RDC Aile Sud 19,30 51,14 21 1358 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1358
RDC ‐ Chambre n°12 RDC Aile Sud 19,30 51,14 21 1358 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1358
RDC ‐ Chambre n°10 RDC Aile Sud 19,30 51,14 21 1358 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1358
RDC ‐ Chambre n°08 RDC Aile Sud 19,30 51,14 21 1358 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1358
RDC ‐ Chambre n°06 RDC Aile Sud 19,30 51,14 21 1358 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1358
RDC ‐ Chambre n°04 RDC Aile Sud 19,30 51,14 21 1358 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1358
RDC ‐ Chambre n°29 RDC Aile Sud 20,00 53,00 21 2631 26 56 1077 272 1 306 V3 5,8 15,6 FED 200 1363 2631
RDC ‐ Chambre n°27 RDC Aile Sud 17,00 45,05 21 1726 26 69 688 246 1 306 V3 6,8 19,4 FED 200 936 1726
RDC ‐ Chambre n°25 RDC Aile Sud 17,00 45,05 21 1726 26 69 688 246 1 306 V3 6,8 19,4 FED 200 936 1726
RDC ‐ Chambre n°23 RDC Aile Sud 16,75 44,39 21 1721 26 69 687 246 1 306 V3 6,9 19,4 FED 200 935 1721
RDC ‐ Chambre n°21 RDC Aile Sud 16,75 44,39 21 1721 26 69 687 246 1 306 V3 6,9 19,4 FED 200 935 1721
RDC ‐ Chambre n°19 RDC Aile Sud 17,00 45,05 21 1726 26 69 688 246 1 306 V3 6,8 19,4 FED 200 936 1726
RDC ‐ Chambre n°17 RDC Aile Sud 17,00 45,05 21 1726 26 69 688 246 1 306 V3 6,8 19,4 FED 200 936 1726
RDC ‐ Chambre n°15 RDC Aile Sud 17,00 45,05 21 1726 26 69 688 246 1 306 V3 6,8 19,4 FED 200 936 1726
RDC ‐ Chambre n°13 RDC Aile Sud 17,00 45,05 21 1726 26 69 688 246 1 306 V3 6,8 19,4 FED 200 936 1726
RDC ‐ Chambre n°11 RDC Aile Sud 17,00 45,05 21 1726 26 69 688 246 1 306 V3 6,8 19,4 FED 200 936 1726
RDC ‐ Chambre n°09 RDC Aile Sud 17,00 45,05 21 1726 26 69 688 246 1 306 V3 6,8 19,4 FED 200 936 1726
RDC ‐ Chambre n°07 RDC Aile Sud 17,00 45,05 21 1726 26 69 688 246 1 306 V3 6,8 19,4 FED 200 936 1726
RDC ‐ Chambre n°05 RDC Aile Sud 17,00 45,05 21 1726 26 69 688 246 1 306 V3 6,8 19,4 FED 200 936 1726
RDC ‐ Chambre n°03 RDC Aile Sud 16,75 44,39 21 1721 26 69 687 246 1 306 V3 6,9 19,4 FED 200 935 1721

R+1 ‐ Chambre n°130 R+1 Aile Sud 19,30 51,14 21 1948 26 65 813 259 1 306 V3 6,0 18,2 FED 200 1077 1948
R+1 ‐ Chambre n°128 R+1 Aile Sud 19,30 51,14 21 1214 26 76 519 231 1 306 V3 6,0 21,0 FED 200 750 1214
R+1 ‐ Chambre n°126 R+1 Aile Sud 19,30 51,14 21 1214 26 76 519 231 1 306 V3 6,0 21,0 FED 200 750 1214
R+1 ‐ Chambre n°124 R+1 Aile Sud 19,10 50,62 21 1212 26 76 519 231 1 306 V3 6,0 21,0 FED 200 750 1212
R+1 ‐ Chambre n°122 R+1 Aile Sud 19,10 50,62 21 1212 26 76 519 231 1 306 V3 6,0 21,0 FED 200 750 1212
R+1 ‐ Chambre n°120 R+1 Aile Sud 19,30 51,14 21 1214 26 76 519 231 1 306 V3 6,0 21,0 FED 200 750 1214
R+1 ‐ Chambre n°118 R+1 Aile Sud 19,30 51,14 21 1214 26 76 519 231 1 306 V3 6,0 21,0 FED 200 750 1214
R+1 ‐ Chambre n°116 R+1 Aile Sud 19,30 51,14 21 1214 26 76 519 231 1 306 V3 6,0 21,0 FED 200 750 1214
R+1 ‐ Chambre n°114 R+1 Aile Sud 19,30 51,14 21 1214 26 76 519 231 1 306 V3 6,0 21,0 FED 200 750 1214
R+1 ‐ Chambre n°112 R+1 Aile Sud 19,30 51,14 21 1214 26 76 519 231 1 306 V3 6,0 21,0 FED 200 750 1214
R+1 ‐ Chambre n°110 R+1 Aile Sud 19,30 51,14 21 1214 26 76 519 231 1 306 V3 6,0 21,0 FED 200 750 1214
R+1 ‐ Chambre n°108 R+1 Aile Sud 19,30 51,14 21 1214 26 76 519 231 1 306 V3 6,0 21,0 FED 200 750 1214
R+1 ‐ Chambre n°106 R+1 Aile Sud 19,30 51,14 21 1214 26 76 519 231 1 306 V3 6,0 21,0 FED 200 750 1214
R+1 ‐ Chambre n°104 R+1 Aile Sud 19,30 51,14 21 1214 26 76 519 231 1 306 V3 6,0 21,0 FED 200 750 1214
R+1 ‐ Chambre n°102 R+1 Aile Sud 23,40 62,01 21 1885 26 62 905 269 1 306 V3 4,9 17,3 FED 200 1181 1885
R+1 ‐ Chambre n°129 R+1 Aile Sud 20,00 53,00 21 2485 26 56 1066 271 1 306 V3 5,8 15,8 FED 200 1350 2485
R+1 ‐ Chambre n°127 R+1 Aile Sud 17,00 45,05 21 1601 26 70 675 245 1 306 V3 6,8 19,5 FED 200 922 1601
R+1 ‐ Chambre n°125 R+1 Aile Sud 17,00 45,05 21 1601 26 70 675 245 1 306 V3 6,8 19,5 FED 200 922 1601
R+1 ‐ Chambre n°123 R+1 Aile Sud 16,75 44,39 21 1598 26 70 674 245 1 306 V3 6,9 19,5 FED 200 921 1598
R+1 ‐ Chambre n°121 R+1 Aile Sud 16,75 44,39 21 1598 26 70 674 245 1 306 V3 6,9 19,5 FED 200 921 1598
R+1 ‐ Chambre n°119 R+1 Aile Sud 17,00 45,05 21 1601 26 70 675 245 1 306 V3 6,8 19,5 FED 200 922 1601
R+1 ‐ Chambre n°117 R+1 Aile Sud 17,00 45,05 21 1601 26 70 675 245 1 306 V3 6,8 19,5 FED 200 922 1601
R+1 ‐ Chambre n°115 R+1 Aile Sud 17,00 45,05 21 1601 26 70 675 245 1 306 V3 6,8 19,5 FED 200 922 1601
R+1 ‐ Chambre n°113 R+1 Aile Sud 17,00 45,05 21 1601 26 70 675 245 1 306 V3 6,8 19,5 FED 200 922 1601
R+1 ‐ Chambre n°111 R+1 Aile Sud 17,00 45,05 21 1601 26 70 675 245 1 306 V3 6,8 19,5 FED 200 922 1601
R+1 ‐ Chambre n°109 R+1 Aile Sud 17,00 45,05 21 1601 26 70 675 245 1 306 V3 6,8 19,5 FED 200 922 1601
R+1 ‐ Chambre n°107 R+1 Aile Sud 17,00 45,05 21 1601 26 70 675 245 1 306 V3 6,8 19,5 FED 200 922 1601
R+1 ‐ Chambre n°105 R+1 Aile Sud 17,00 45,05 21 1601 26 70 675 245 1 306 V3 6,8 19,5 FED 200 922 1601
R+1 ‐ Chambre n°103 R+1 Aile Sud 16,75 44,39 21 1598 26 70 674 245 1 306 V3 6,9 19,5 FED 200 921 1598
R+1 ‐ Chambre n°101 R+1 Aile Sud 16,75 44,39 21 1598 26 70 674 245 1 306 V3 6,9 19,5 FED 200 921 1598

R+2 ‐ Chambre n°230 R+2 Aile Sud 19,30 51,14 21 3400 26 47 1417 295 1 306 V3 6,0 12,4 FED 200 1744 3400
R+2 ‐ Chambre n°228 R+2 Aile Sud 19,30 51,14 21 1459 26 72 605 246 1 306 V3 6,0 20,2 FED 200 852 1459
R+2 ‐ Chambre n°226 R+2 Aile Sud 19,30 51,14 21 1239 26 75 528 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 761 1239
R+2 ‐ Chambre n°224 R+2 Aile Sud 19,10 50,62 21 1237 26 75 528 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 761 1237
R+2 ‐ Chambre n°222 R+2 Aile Sud 19,10 50,62 21 1237 26 75 528 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 761 1237
R+2 ‐ Chambre n°220 R+2 Aile Sud 19,30 51,14 21 1239 26 75 528 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 761 1239
R+2 ‐ Chambre n°218 R+2 Aile Sud 19,30 51,14 21 1239 26 75 528 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 761 1239
R+2 ‐ Chambre n°216 R+2 Aile Sud 19,30 51,14 21 1239 26 75 528 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 761 1239
R+2 ‐ Chambre n°214 R+2 Aile Sud 19,30 51,14 21 1239 26 75 528 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 761 1239
R+2 ‐ Chambre n°212 R+2 Aile Sud 19,30 51,14 21 1239 26 75 528 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 761 1239
R+2 ‐ Chambre n°210 R+2 Aile Sud 19,30 51,14 21 1239 26 75 528 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 761 1239
R+2 ‐ Chambre n°208 R+2 Aile Sud 19,30 51,14 21 1239 26 75 528 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 761 1239
R+2 ‐ Chambre n°206 R+2 Aile Sud 19,30 51,14 21 1239 26 75 528 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 761 1239
R+2 ‐ Chambre n°204 R+2 Aile Sud 19,30 51,14 21 1239 26 75 528 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 761 1239
R+2 ‐ Chambre n°202 R+2 Aile Sud 23,40 62,01 21 1719 26 64 825 259 1 306 V3 4,9 18,1 FED 200 1089 1719
R+2 ‐ Chambre n°229 R+2 Aile Sud 20,00 53,00 21 2739 26 53 1168 285 1 306 V3 5,8 14,8 FED 200 1471 2739
R+2 ‐ Chambre n°227 R+2 Aile Sud 17,00 45,05 21 1816 26 66 771 258 1 306 V3 6,8 18,6 FED 200 1033 1816
R+2 ‐ Chambre n°225 R+2 Aile Sud 17,00 45,05 21 1646 26 69 696 248 1 306 V3 6,8 19,3 FED 200 946 1646
R+2 ‐ Chambre n°223 R+2 Aile Sud 16,75 44,39 21 1643 26 69 695 248 1 306 V3 6,9 19,3 FED 200 945 1643
R+2 ‐ Chambre n°221 R+2 Aile Sud 16,75 44,39 21 1643 26 69 695 248 1 306 V3 6,9 19,3 FED 200 945 1643
R+2 ‐ Chambre n°219 R+2 Aile Sud 17,00 45,05 21 1646 26 69 696 248 1 306 V3 6,8 19,3 FED 200 946 1646
R+2 ‐ Chambre n°217 R+2 Aile Sud 17,00 45,05 21 1646 26 69 696 248 1 306 V3 6,8 19,3 FED 200 946 1646
R+2 ‐ Chambre n°215 R+2 Aile Sud 17,00 45,05 21 1646 26 69 696 248 1 306 V3 6,8 19,3 FED 200 946 1646
R+2 ‐ Chambre n°213 R+2 Aile Sud 17,00 45,05 21 1646 26 69 696 248 1 306 V3 6,8 19,3 FED 200 946 1646
R+2 ‐ Chambre n°211 R+2 Aile Sud 17,00 45,05 21 1646 26 69 696 248 1 306 V3 6,8 19,3 FED 200 946 1646
R+2 ‐ Chambre n°209 R+2 Aile Sud 17,00 45,05 21 1646 26 69 696 248 1 306 V3 6,8 19,3 FED 200 946 1646
R+2 ‐ Chambre n°207 R+2 Aile Sud 17,00 45,05 21 1646 26 69 696 248 1 306 V3 6,8 19,3 FED 200 946 1646
R+2 ‐ Chambre n°205 R+2 Aile Sud 17,00 45,05 21 1646 26 69 696 248 1 306 V3 6,8 19,3 FED 200 946 1646
R+2 ‐ Chambre n°203 R+2 Aile Sud 16,75 44,39 21 1643 26 69 695 248 1 306 V3 6,9 19,3 FED 200 945 1643
R+2 ‐ Chambre n°201 R+2 Aile Sud 16,75 44,39 21 1643 26 67 761 251 1 306 V3 6,9 18,7 FED 200 1015 1643

Zone
hiver été

Selection des Ventilo‐convecteurs

Pièce Bilan Ventilo Convecteurs

type
Puissance (W)

Désignation nb

Régime d'eau été/hiver : 7-12°c / 45-40°c



Note de calcul de pré-sélection des ventilo-convecteurs

   Altidude du Site  m 0 P 101 325 Pa

Surfaçe Volume Débit d'air Vitesse Brassage ts
m² m3 ta°c déperditions ta°c Hr% sensibles latents m3/h v/h °c froide chaude

Zone
hiver été

Selection des Ventilo‐convecteurs

Pièce Bilan Ventilo Convecteurs

type
Puissance (W)

Désignation nb

RDC ‐ Chambre PMR n°34 RDC Aile Nord/Est 19,40 51,41 21 2091 26 65 788 257 1 306 V3 6,0 18,4 FED 200 1049 2091
RDC ‐ Chambre n°50 RDC Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1358 26 75 543 233 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 776 1358
RDC ‐ Chambre n°48 RDC Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1358 26 75 543 233 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 776 1358
RDC ‐ Chambre n°46 RDC Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1358 26 75 543 233 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 776 1358
RDC ‐ Chambre n°44 RDC Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1358 26 75 543 233 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 776 1358
RDC ‐ Chambre n°42 RDC Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1358 26 75 543 233 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 776 1358
RDC ‐ Chambre n°40 RDC Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1358 26 75 543 233 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 776 1358
RDC ‐ Chambre n°38 RDC Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1358 26 75 543 233 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 776 1358
RDC ‐ Chambre n°36 RDC Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1358 26 75 543 233 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 776 1358
RDC ‐ Chambre n°34 RDC Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1358 26 75 543 233 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 776 1358
RDC ‐ Chambre PMR n°51 RDC Aile Nord/Est 21,80 57,77 21 2675 26 60 953 267 1 306 V3 5,3 16,8 FED 200 1229 2675
RDC ‐ Chambre n°49 RDC Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1726 26 72 622 241 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 864 1726
RDC ‐ Chambre n°47 RDC Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1726 26 72 622 241 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 864 1726
RDC ‐ Chambre n°45 RDC Aile Nord/Est 16,75 44,39 21 1721 26 72 621 241 1 306 V3 6,9 20,0 FED 200 863 1721
RDC ‐ Chambre n°43 RDC Aile Nord/Est 16,75 44,39 21 1721 26 72 621 241 1 306 V3 6,9 20,0 FED 200 863 1721
RDC ‐ Chambre n°41 RDC Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1726 26 72 622 241 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 864 1726
RDC ‐ Chambre n°39 RDC Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1726 26 72 622 241 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 864 1726
RDC ‐ Chambre n°37 RDC Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1726 26 72 622 241 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 864 1726
RDC ‐ Chambre n°35 RDC Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1726 26 72 622 241 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 864 1726
RDC ‐ Chambre n°33 RDC Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1726 26 72 622 241 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 864 1726

R+1 ‐ Chambre n°152 R+1 Aile Nord/Est 19,40 51,41 21 2001 26 65 793 258 1 306 V3 6,0 18,4 FED 200 1055 2001
R+1 ‐ Chambre n°150 R+1 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1214 26 75 532 232 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 764 1214
R+1 ‐ Chambre n°148 R+1 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1214 26 75 532 232 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 764 1214
R+1 ‐ Chambre n°146 R+1 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1214 26 75 532 232 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 764 1214
R+1 ‐ Chambre n°144 R+1 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1214 26 75 532 232 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 764 1214
R+1 ‐ Chambre n°142 R+1 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1214 26 75 532 232 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 764 1214
R+1 ‐ Chambre n°140 R+1 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1214 26 75 532 232 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 764 1214
R+1 ‐ Chambre n°138 R+1 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1214 26 75 532 232 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 764 1214
R+1 ‐ Chambre n°136 R+1 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1214 26 75 532 232 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 764 1214
R+1 ‐ Chambre n°134 R+1 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1214 26 75 532 232 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 764 1214
R+1 ‐ Chambre n°132 R+1 Aile Nord/Est 23,40 62,01 21 1736 26 65 818 259 1 306 V3 4,9 18,1 FED 200 1082 1736
R+1 ‐ Chambre n°151 R+1 Aile Nord/Est 21,80 57,77 21 2505 26 60 939 266 1 306 V3 5,3 17,0 FED 200 1213 2505
R+1 ‐ Chambre n°149 R+1 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1601 26 72 612 240 1 306 V3 6,8 20,1 FED 200 853 1601
R+1 ‐ Chambre n°147 R+1 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1601 26 72 612 240 1 306 V3 6,8 20,1 FED 200 853 1601
R+1 ‐ Chambre n°145 R+1 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1601 26 72 612 240 1 306 V3 6,8 20,1 FED 200 853 1601
R+1 ‐ Chambre n°143 R+1 Aile Nord/Est 16,75 44,39 21 1598 26 72 611 240 1 306 V3 6,9 20,1 FED 200 852 1598
R+1 ‐ Chambre n°141 R+1 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1601 26 72 612 240 1 306 V3 6,8 20,1 FED 200 853 1601
R+1 ‐ Chambre n°139 R+1 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1601 26 72 612 240 1 306 V3 6,8 20,1 FED 200 853 1601
R+1 ‐ Chambre n°137 R+1 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1601 26 72 612 240 1 306 V3 6,8 20,1 FED 200 853 1601
R+1 ‐ Chambre n°135 R+1 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1601 26 72 612 240 1 306 V3 6,8 20,1 FED 200 853 1601
R+1 ‐ Chambre n°133 R+1 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1601 26 72 612 240 1 306 V3 6,8 20,1 FED 200 853 1601
R+1 ‐ Chambre n°131 R+1 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1601 26 72 612 240 1 306 V3 6,8 20,1 FED 200 853 1601

R+2 ‐ Chambre n°252 R+2 Aile Nord/Est 19,40 51,41 21 2001 26 65 794 258 1 306 V3 6,0 18,4 FED 200 1056 2001
R+2 ‐ Chambre n°250 R+2 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1214 26 75 533 233 1 306 V3 6,0 20,9 FED 200 766 1214
R+2 ‐ Chambre n°248 R+2 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1261 26 75 546 235 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 781 1261
R+2 ‐ Chambre n°246 R+2 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1261 26 75 546 235 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 781 1261
R+2 ‐ Chambre n°244 R+2 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1261 26 75 546 235 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 781 1261
R+2 ‐ Chambre n°242 R+2 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1261 26 75 546 235 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 781 1261
R+2 ‐ Chambre n°240 R+2 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1261 26 75 546 235 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 781 1261
R+2 ‐ Chambre n°238 R+2 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1261 26 75 546 235 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 781 1261
R+2 ‐ Chambre n°236 R+2 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1261 26 75 546 235 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 781 1261
R+2 ‐ Chambre n°234 R+2 Aile Nord/Est 19,30 51,14 21 1261 26 75 546 235 1 306 V3 6,0 20,8 FED 200 781 1261
R+2 ‐ Chambre n°232 R+2 Aile Nord/Est 23,40 62,01 21 1616 26 68 712 248 1 306 V3 4,9 19,2 FED 200 962 1616
R+2 ‐ Chambre n°251 R+2 Aile Nord/Est 21,80 57,77 21 2384 26 63 860 260 1 306 V3 5,3 17,7 FED 200 1126 2384
R+2 ‐ Chambre n°249 R+2 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1624 26 72 624 242 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 867 1624
R+2 ‐ Chambre n°247 R+2 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1624 26 72 624 242 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 867 1624
R+2 ‐ Chambre n°245 R+2 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1624 26 72 624 242 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 867 1624
R+2 ‐ Chambre n°243 R+2 Aile Nord/Est 16,75 44,39 21 1622 26 72 623 242 1 306 V3 6,9 20,0 FED 200 866 1622
R+2 ‐ Chambre n°241 R+2 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1624 26 72 624 242 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 867 1624
R+2 ‐ Chambre n°239 R+2 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1624 26 72 624 242 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 867 1624
R+2 ‐ Chambre n°237 R+2 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1624 26 72 624 242 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 867 1624
R+2 ‐ Chambre n°235 R+2 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1624 26 72 624 242 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 867 1624
R+2 ‐ Chambre n°233 R+2 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1624 26 72 624 242 1 306 V3 6,8 20,0 FED 200 867 1624
R+2 ‐ Chambre n°231 R+2 Aile Nord/Est 17,00 45,05 21 1624 26 69 685 246 1 306 V3 6,8 19,4 FED 200 933 1624

R+1 ‐ Chambre n°177 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1839 26 65 792 256 1 306 V3 6,7 18,4 FED 200 1052 1839
R+1 ‐ Chambre n°175 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1694 26 69 702 247 1 306 V3 6,7 19,3 FED 200 951 1694
R+1 ‐ Chambre n°173 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1694 26 69 686 246 1 306 V3 6,7 19,4 FED 200 934 1694
R+1 ‐ Chambre n°171 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1694 26 69 686 246 1 306 V3 6,7 19,4 FED 200 934 1694
R+1 ‐ Chambre n°169 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1694 26 69 686 246 1 306 V3 6,7 19,4 FED 200 934 1694
R+1 ‐ Chambre n°167 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1694 26 69 686 246 1 306 V3 6,7 19,4 FED 200 934 1694
R+1 ‐ Chambre n°165 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1694 26 69 686 246 1 306 V3 6,7 19,4 FED 200 934 1694
R+1 ‐ Chambre n°163 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1694 26 69 686 246 1 306 V3 6,7 19,4 FED 200 934 1694
R+1 ‐ Chambre n°161 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1514 26 68 705 248 1 306 V3 6,7 19,2 FED 200 955 1514
R+1 ‐ Chambre n°178 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1828 26 71 647 246 1 306 V3 6,7 19,8 FED 200 894 1828
R+1 ‐ Chambre n°176 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1700 26 74 574 238 1 306 V3 6,7 20,5 FED 200 812 1700
R+1 ‐ Chambre n°174 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1700 26 74 574 238 1 306 V3 6,7 20,5 FED 200 812 1700
R+1 ‐ Chambre n°172 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1700 26 74 574 238 1 306 V3 6,7 20,5 FED 200 812 1700
R+1 ‐ Chambre n°170 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1700 26 74 574 238 1 306 V3 6,7 20,5 FED 200 812 1700
R+1 ‐ Chambre n°168 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1700 26 74 574 238 1 306 V3 6,7 20,5 FED 200 812 1700
R+1 ‐ Chambre n°166 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1700 26 74 574 238 1 306 V3 6,7 20,5 FED 200 812 1700
R+1 ‐ Chambre n°164 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1700 26 74 574 238 1 306 V3 6,7 20,5 FED 200 812 1700
R+1 ‐ Chambre n°162 R+1 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1525 26 75 542 239 1 306 V3 6,7 20,8 FED 200 781 1525

Régime d'eau été/hiver : 7-12°c / 45-40°c



Note de calcul de pré-sélection des ventilo-convecteurs

   Altidude du Site  m 0 P 101 325 Pa

Surfaçe Volume Débit d'air Vitesse Brassage ts
m² m3 ta°c déperditions ta°c Hr% sensibles latents m3/h v/h °c froide chaude

Zone
hiver été

Selection des Ventilo‐convecteurs

Pièce Bilan Ventilo Convecteurs

type
Puissance (W)

Désignation nb

R+2 ‐ Chambre n°277 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1863 26 65 787 257 1 306 V3 6,7 18,4 FED 200 1048 1863
R+2 ‐ Chambre n°275 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1719 26 69 697 248 1 306 V3 6,7 19,3 FED 200 947 1719
R+2 ‐ Chambre n°273 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1719 26 69 697 248 1 306 V3 6,7 19,3 FED 200 947 1719
R+2 ‐ Chambre n°271 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1719 26 69 697 248 1 306 V3 6,7 19,3 FED 200 947 1719
R+2 ‐ Chambre n°269 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1719 26 69 697 248 1 306 V3 6,7 19,3 FED 200 947 1719
R+2 ‐ Chambre n°267 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1719 26 69 697 248 1 306 V3 6,7 19,3 FED 200 947 1719
R+2 ‐ Chambre n°265 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1719 26 69 697 248 1 306 V3 6,7 19,3 FED 200 947 1719
R+2 ‐ Chambre n°263 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1719 26 69 697 248 1 306 V3 6,7 19,3 FED 200 947 1719
R+2 ‐ Chambre n°261 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1539 26 70 662 246 1 306 V3 6,7 19,6 FED 200 910 1539
R+2 ‐ Chambre n°278 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1822 26 71 646 246 1 306 V3 6,7 19,8 FED 200 893 1822
R+2 ‐ Chambre n°276 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1720 26 73 585 239 1 306 V3 6,7 20,4 FED 200 824 1720
R+2 ‐ Chambre n°274 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1720 26 73 585 239 1 306 V3 6,7 20,4 FED 200 824 1720
R+2 ‐ Chambre n°272 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1720 26 73 585 239 1 306 V3 6,7 20,4 FED 200 824 1720
R+2 ‐ Chambre n°270 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1720 26 73 585 239 1 306 V3 6,7 20,4 FED 200 824 1720
R+2 ‐ Chambre n°268 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1720 26 73 585 239 1 306 V3 6,7 20,4 FED 200 824 1720
R+2 ‐ Chambre n°266 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1720 26 73 585 239 1 306 V3 6,7 20,4 FED 200 824 1720
R+2 ‐ Chambre n°264 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1720 26 73 585 239 1 306 V3 6,7 20,4 FED 200 824 1720
R+2 ‐ Chambre n°262 R+2 Aile Nord/Ouest 17,30 45,84 21 1546 26 75 553 241 1 306 V3 6,7 20,7 FED 200 794 1546

Extension Restaurant 107 Restaurant 86,31 252,03 21 8139 26 62 4642 2154 2 1420 V3 5,6 16,4 CWS 02‐2P 6861 8139
Bar 108 + 109 Restaurant 48,09 140,42 21 3599 26 62 1982 501 1 710 V3 5,1 17,8 CWS 02‐2P 2494 3599

Salle animation 111 Unité 183,87 536,90 21 9303 26 71 11641 11459 2 3640 V3 6,8 16,6 CWS 06‐2P 23372 9303
Salle animation 113 Unité 58,01 169,39 21 5449 26 73 4457 3495 1 1820 V3 10,7 18,8 CWS 06‐2P 8007 5449

Bureau 41 RDC ‐ Annexes 17,76 51,86 21 683 26 73 608 254 1 306 V3 5,9 20,2 FED 200 863 683
Bureau 41 / accueil RDC ‐ Annexes 17,76 51,86 21 676 26 68 734 263 1 306 V3 5,9 18,9 FED 200 1000 676
Salon Esthétique 52 RDC ‐ Annexes 22,24 64,94 21 2100 26 65 812 293 1 306 V3 4,7 18,2 FED 200 1110 2100
Bureau 38 RDC ‐ Annexes 17,29 50,49 21 602 26 67 762 259 1 306 V3 6,1 18,7 FED 200 1025 602
Bureau direction 37 RDC ‐ Annexes 17,56 51,28 21 675 26 65 808 276 1 306 V3 6,0 18,2 FED 200 1089 675

Salle de gym 21 Piscine 83,53 451,06 21 10659 26 71 4347 2192 3 1905 V3 4,2 19,3 FED 400 6562 10659

218 830 340 299340 299 150 991 67 100

Régime d'eau été/hiver : 7-12°c / 45-40°c


